Aprobado definitivamente en sesion Plenaria de data do 30-06-2022

Documento asinado dixitalmente

por Rafael José del Barrio Berbel o dia 06/07/2022

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Asdo.: Rafael José del Barrio Berbel

PLANTA CO ESQUEMA DA REDE DE ABASTECEMENTO EXISTENTE
DENTRO DAS INSTALACIONS DE NOVAFRIGSA.

ACOMETIDA AUGA
DESDE O RiO MINO

N

LENDA DE ABASTECEMENTO EXISTENTE NAS INSTALACIONS DE NOVAFRIGSA
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DE SECADO DE XAMONS

ESCALA 1:500

LENDA DE S.I. EXISTENTE NAS INSTALACIONS DE NOVAFRIGSA

PL. ALTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO
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‘& BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (AUGA)
[ EXTINTOR
~+ HIDRANTE DE COLUMNA
' ARMARIO PARA DOTACION HIDRANTE
A VALVULA DE 4" EN ARQUETA
AKX VALVULA DE 4" EN ARQUETA
B0 VALVULA DE 6" EN ARQUETA
C®  VALVULA DE 8" EN ARQUETA
CANALIZACION REDE DE HIDRANTES
CANALIZACION ENCHEDURA DE ALXIBE

INSTALACIONS NOVAFRIGSA
ESCALA 1:2000

ESCALA 1:500
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SACRIFICIO

TRIPERIA EN SEMISOTO (BAIXO SACRIFICIO)

REDE ABASTECEMENTO EXISTENTE

REDE ABASTECEMENTO PROPOSTA SEGUN PXOM

A

NORTE

CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 100 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 150 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 200 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 250 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 300 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 400 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 500 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 600 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 800 MM

CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 600 MM, IMPULSION

CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 100 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 150 MM N
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 200 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 250 MM >
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 300 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 400 MM
CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 500 MM

CANALIZACIONDE FUNDICION, @ 700 MM, IMPULSION
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PLANO DE INFORMACION DA REDE DE ABASTECEMENTO EXISTENTE . ESCALA 1:10000

DELIMITACION DO SECTOR DE SUD COESES-CUINA S.1-1 (SUPERFICIE TOTAL: 321.349 m2 SEGUNDO P.X.0.M. DO CONCELLO DE LUGO (A.D. 19/01/2012))
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NORTE PLANO DE INFORMACION COAS EDIFICACIONS, USOS, INFRAESTRUTURAS E VEXETACION EXISTENTE. REDE DE ABASTECEMENTO EXISTENTE. ESCALA 1:2000

mEmmEm DELIMITACION DO AMBITO DO PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR DE SUD COESES-CUINA S-1.1 (SUPERFICIE TOTAL: 321.349 m2 SEGUNDO P.X.0.M. DO CONCELLO DE LUGO (A.D. 19/01/2012))

REDE ABASTECEMENTO EXISTENTE

—>— ACOMETIDA DE AUGA DESDE O RiO MINO, TUBERIA DE FUNDICION DE IMPULSION @ 200 MM (CONCESION A/27/31536)

SERVICAT

arquitectura y urbanismo

NOMBRE RIVERO HERMIDA MARIA Firmado digitalmente por NOMBRE RIVERO

ASUNCION - NIF 76715196F

CONCELLO DE LUGO

PLAN PARCIAL DE SOLO INDUSTRIAL NO SECTOR SUD
COESES-CUINA S-1.1 (CONCELLO DE LUGO)
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INFORMACION DO SECTOR: REDE DE ABASTECEMENTO
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